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LEGENDA — Identificazione sigle nei disegni

Elemento||Progress.| Caratteristiche Termo—Idrauliche

Caratteristiche Elettriche/Idrauliche

CL 01=04 Collettore di distribuzione impianto a radiatori/ventilconvettori;
VN 01208 Ventilconvettore a pavimento;
RD 01 Radiatore a parete n.elementi:14 n. colonne: 3 altezza: 1100mm
P:1500W;
Radiatore a parete n.elementi: 14 n. colonne: 3 altezza: 1100mm
RD 02 P:1500W;
Radiatore a parete n.elementi:18 n. colonne: 3 altezza: 900mm
RD 03 P:1500W;
RD 04 Radiatore a parete P:600W;
RD 05 Radiatore a parete P:1200W;
RD 06 Radiatore a parete P:600W;
Radiatore a parete n.elementi:8 n. colonne: 3 altezza: 900mm
RD 07 P:600W,
Radiatore a parete n.elementi: 18 n. colonne: 3 altezza: 900mm
RD 08 P:1500W;
RD 09 Radiatore a parete n.elementi: 24 n. colonne: 3 altezza: 900mm
P:2000W,;
RD 10 Radiatore a parete n.elementi:8 n. colonne: 3 altezza: 900mm
P:700W;
RD 1 Radiatore a parete n.elementi: 12 n. colonne: 3 altezza: 900mm
P:1000W;
RD 12 Radiatore a parete n.elementi: 12 n. colonne: 3 altezza: 900mm
P:1000W;
. Radiatore a parete n.elementi:24 n. colonne: 3 altezza: 900mm
RD 1314 P:2000W;
AR 01 Aerotermo elicoidale a parete P: 30kW;
AR 02 Aerotermo elicoidale a parete P:30kW;
erotermo elicoidale a parete P: H
AR 03 Aerot licoidal parete P: 30kW.
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