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Elettroserratura

Termostato ambiente

Posto estemo videocitofonico

Centrale impianto antintrusione

Posto interno videocitofonico da tavolo

Combinatore telefonico impianto antintrusione

Ronzatore 12V

Rivelatore doppia tecnologia impianto
antintrusione

Attuatore elettrico 220V c.a. (finestre/shed)

Sirena impianto antintrusione

Centrale di comando e segnalazione incendi

Inseritore/parzializzatore impianto antintrusione

Rilevatore di fumo puntiforme

Inseritore a chiave impianto antintrusione

Rilevatore di fumo puntiforme sopra
controsoffitto

Aspiratore (simbolo generico)

Dispositivo di segnalazione manuale incendio

Pulsante di sgancio su custodia con vetro a
rompere

Cassonetto segnalazione ottica-acustica
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Sirena autoalimentata
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LEGENDA

Punto luce G Presa 2x10 A+T

Punto luce a parete lﬂ. Bipresa 2x10-16 A+T

Plafontera di emergenza W/Lm

(SE = solo emergenza) = Presa UNEL 2x10-16A+T

(SA = sempre accesa)

Dispositivo d'emergenza (inverter) = Presa UNEL 2x10-16A+T preferenziale

Plafoniera 1P20 - 2x55W microforata

V77 7 V77 A L X777 Xl X777/ 7 A
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mod. 35DI255LCSL

Presa cablaggio strutturato

Plafoniera incasso 1P20 - 4x18W con otica
lamellare tipo ISIB

Presa ricezione televisiva terrestre

Faretti da incasso @ 236mm 2x18W mod. 6615

Presa ricezione televisiva satellitare

Faretti da incasso @ 236mm 2x26W mod. 6616

Presa interbloccata con fusibile

Plafonicra con lampada fluorescente max 21W.
tipo DROP 25

Gruppo prese CEE interbloccate

Plafonicra stagna [P63 con corpo in policarbonato
¢ lampade LED 52W 60001m - 4000°K

Dispersore di terra a croce in acciaio zincato
50x50x5x1500 mm

Riflettore industriale con lampade LED mod.
H400SD - 35000 Im/216W/4000°K.

Collettore di terra

Armatura stradale con lampada SAP T00W tpo
GHISALLO 1 - P66 classe 11" o similare
fissaggio a parete con apposita staffa

Collegamento equipotenziale
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Interruttore unipolare

Conduttura simbolo generico

Interr. unipolare con spia

Canala in metallo con coperchio ¢ separatore

Interruttore bipolare

Conduttura interrata

Deviatore unipolare

Cond. in canaletta o passerella
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Deviatore unipolare con spia Condutt. in tubo a vista

3
o
3

Invertitore unipolare Condutt. in tubo sotto intonaco

ﬁ@@({-}@-%—5@)@oloo%o{-,l,moo}(\\gx«@@l@@@ﬂ]{ﬂﬂ]xl?)(

Pulsante generico \ Condutt. ascendente o discendente
_ I/ v v V) 7 v v, v, 7 v v, v 7 v v v, Lo .
—\ _ Q\\\\\\ \\ \\\\\\ 4 \ \ \ \ 4 \\ \ \ Pulsante con lampada spia [ | Quadro elettrico (simbolo generico)
1 n _| ATIA %% 898 00K /) W 000004 /) 00000k /)
F A A A 77T 7 “ P I PR
_ 4
. Suoneria 12V — Blindoluce 3P+N+T 25A - IP55
7 ‘ ¥/ V
W Pulsante a tirante s | Sbarra blindata F.M. 3PN+TI60A - 1P40
£ W 00K /)
Pulsante apri porta @) | unita interna di riscaldamento/condizionamento
Pulsante interbloccato comando lucernario/shed ﬁ Radiaisteniatticondizionamento
Elettroserratura [©) Termostato ambiente
_ Posto esterno videocitofonico [cA] Centrale impianto antintrusione
Fo LED 1x52 S Posto interno videocitofonico da tavolo _m_ Combinatore telefonico impianto antintrusione
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PIANO PRIMO
IMPIANTO FORZA MOTRICE E SPECIALI

Committente : VOLPATO INDUSTRIE s.p.a.

Oggetto : Progetto impianto elettrico ampliamento
capannone industriale sito in via Galvani
loc. Spresiano.

N.B. IL. PRESENTE ELABORATO NON DEVE ESSERE CONSIDERATO
UN ESECUTIVO ARCHITETTONICO;
GLI ELEMENTI DI PROGETTO INSERITI HANNO VALORE DI
RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE E NORMATIVE
PERTINENTI GLI IMPIANTI ELETTRICI.
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