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LEGENDA DISTANZE DI SICUREZZA

— — = Distanze di sicurezza ai sensi del DM 3 febbraio 2016
"Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio

— dei depositi di gas naturale con densita non superiore a

0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densita

L] superiore a 0,8
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Distanze di sicurezza ai sensi della Lettera Circolare
I DCPREYV Prot. n. 5870 del 18 maggio 2015

"Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei
progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di
alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con
serbatoio criogenico fisso a servizio di impianti di

| M . . utilizzazione diversi dall’autotrazione"
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