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Tecnico: Geom. DEMIS DARTORA
Email;  demis.dartora@geopec.it

Data documento: 20/08/2019
OGGETTO: 2019-048630 - PARERE PREVENTIVO ACQUEDOTTO E FOGNATURA.
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Codice SUAP/SUE -

Tipologia: ACQUE METEOQRICHE DI DILAVAMENTC | Num. Unita Imm.: 00 (110 Ab. Eq.)
ASSIMILATO Num, Unita Imm.: 01(004 Ab. Eq.)

Utente / Ragione FRASSON ROTTAMI SRL

Sociale: CODICE FISCALE | 04687460263 l PARTITA IVA 04687460263

Leg. Rapp. FRASSON ALESSANDRO CiF. J ) i

Ubicazione: VIA DELL'ECONOMIA | CASTELFRANCO VENETO

Via recapito scarico | VIA DELL'ECONOMIA

Dai i Cod. Catastale Sezione Foglio Mappali Subalterni

o i U 4 1564
Cod. Utente: 89029879
POD -

In riferimento alla Vs. richiesta in oggetto Alto Trevigiano Servizi S.r.l. rilascia i seguenti pareri:

SERVIZIO ACQUEDOTTO:

Si rilascia parere favorevale poiché la condotta di distribuzione idropotabile esistente in VIA DELL’ECONOMIA pud garantire
il normale approvvigionamento idrico al nuovo complesso nel rispetto delle condizioni stabilite dal vigente regolamento. Si precisa inoltre
che I'allacciamento potra essere effettuato, a sequito di esplicita richiesta, in corrispondenza dell'accesso del fabbricato con posa del
pozzetto di alloggio del contatore al limite della proprieta pubblica, nel punto preventivamente concordato con i ns. tecnici. Per I'allacciamento
alla rete idrica dovra essere presentata richiesta presso il nostro ufficio clienti,

SERVIZIO FOGNATURA: ASSIMILATO AL DOMESTICO- SOLO SERVIZI IGIENICI:

Si comunica che l'mmobile in oggetto risulta allacciabile alla rete di fognatura nera, in quanto su VIA DELL'ECONOMIA, in
vicinanza allimmobile in richiesta & disponibile il servizio di pubblica fognatura. Si precisa che Il presente parere preventivo non costituisce
approvazione del progetto né tanto meno autorizzazione ad eseguire le opere, di conseguenza non deve intendersi quale nulla osta allo
scarico. Per l'allacciamento alla rete di fognatura nera dovra essere presentata, prima dell'inizio dei lavori, richiesta di autorizzazione
all'allacciamento e nulla osta allo scarico secondo le modalita previste dal regolamento di fognatura ed utilizzando i modelli predisposti e
scaricabili dal nostro sito www.altotrevigianoservizi.it o reperibili presso i nostri sportelli utenza. L'autorizzazione all'allacciamento verra
rilasciata dalla Scrivente con specifica comunicazione scritta nella quale Vi saranno fornite le indicazioni e le prescrizioni necessarie per la
successiva realizzazione delle opere di allacciamento.

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA
Dato atto, secondo quanto dichiarato e documentato dalla Ditta:

—  che attivita che si intende svolgere presso uno stabilimento di nuova realizzazione consiste in stoccaggio, movimentazione e
lavorazione di rifiuti a matrice metallica;

—  che siintende scaricare in fognatura le acque meteariche di dilavamento del piazzale afferente allo stabilimento, avente superficie
di 4.800 m?;
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che le acque meteoriche di prima pioggia, cosi come definite dalle Norme Teceniche di Attuazione (NTA) del Piano di tutela delle
acque della Regione Veneto, verrebbero sottoposte a un trattamento depurativo consistente in accumulo, sedimentazione per
gravita e disoleazione per gravita seguita da filirazione a coalescenza;

che il volume di acque meteoriche di prima pioggia scaricato dopo ogni evento di pioggia separato (cosi come definito dalle NTA)
ammonterebbe a circa 22 m?.

Verificato che il pubblico depuratore di Salvatronda in Castelfranco Veneto, al quale affluirebbero le acque meteariche in parola, dispone
della capacita di trattamento residua necessaria al trattamento delle stesse.

Per quanto sopra esposto, si esprime in via preliminare parere favorevole all’allacciamento alla pubblica fognatura nera di via
dell’Economia in Castelfranco Veneto dello scarico delle sole acque meteoriche di prima pioggia sopra specificate.

Pertanto le acque meteariche di seconda pioggia (cosl come definite dalle NTA) di dilavamento del piazzale e le acque meteoriche di

dilavamento delle coperture dei fabbricati afferenti allo stabilimento dovranno essere recapitate a corpo recettore diverso dalla pubblica

fognatura nera.
Si rappresenta che il presente parere preventivo:

& rilasciato in ragione dei dati forniti con la documentazione tecnica presentata contestualmente alla domanda di parere, con
particolare riferimento alle caratteristiche quantitative (massimo 22 m¥giorno di acque meteoriche di prima pioggia) e qualitative
del refluo che si intende scaricare in fognatura,

non comporta in alcun modo assunzione di responsabilita da parte di ATS riguardo il rispetto dei limiti di accettabilita dello scarico;
tale responsabilita resta di esclusiva competenza del fitolare dello scarico;

non costituisce autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/06.

L'autorizzazione allo scarico in fognatura sara concessa previa presentazione di domanda allo scrivente ATS; al proposito di fa presente

che:

la domanda va presentata per via telematica tramite il portale internet https://portale.unipasspa.it ;

dovra essere presentata, sempre tramite il portale sopra specificato, la documentazione richiesta da ATS, specificata sul sito
www.altotrevigianoservizi.it (es. moduli domanda e schede tematiche, relazioni, planimetrie, schede di sicurezza dei prodotfi
impiegati, ecc.).

Si fa presente infine che;

il progetto delie reti di fognatura in proprieta privata dovra prevedere l'installazione di un pozzetto di campionamenta sulla condotta
delle acque meteoriche di prima pioggia, da collocare a valle del trattamento depurativo € immediatamente a monte del punto di
confluenza con le altre acque reflue originate dallo stabilimento;

relativamente alla guantificazione dei volumi di acque meteoriche che verranno scaricate in fognatura ai fini della determinazione

della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione, si fa presente che I'Autorita di Regolazione per Energia Reti e Ambiente -
ARERA (ex Autorita per I'energia eletirica il gas e il sistema idrico — AEEGSI) con propria Delibera 28 settembre 2017 n®
665/2017/R/idr ha stabilito, in linea generale, i relativi criteri ¢ modalita di determinazione; nello specifico i volumi stessi saranno
determinati per calcolo, in ragione della superficie del piazzale dilavato e dei dati pluviometrici di precipitazioni piovose.

comunque, ai fini della verifica delleffettivo smalimento in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia, a futela
del'ambiente, dovra essere prevista ['installazione di un apposito strumento di misura (contatore o misuratore di portata) sulla
condotta di scarico delle acque stesse;

le acque meteoriche di prima pioggia scaricate in fognatura dovranno rispettare i valori limite di emissione (VLE) previsti dalla
Tabella 3 dellallegato 5 alla Parte (114 del D.Lgs. n°® 152/06 colonna “Scarico in rete fognaria”.

Il presente parere ha validita 3 anni dalla data di rilascio secondo quanto riportato nell'art. 27 del vigente Regolamento di

Fognatura approvato dall'assemblea dei Soci di Alto Trevigiano Servizi Sir.l..

Distinti salufi.

.} /Il Dirigente—
/#._Mario"Sabbadin’,
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ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE ADDUZIONE
Istruttore Simone Schiavo Giorgia Crosato Stefano Vedelago -
Responsabile del servizio Giorgio Feltrin Giorgia Crosato Stefano Vedelago

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39 del 1993




