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Pratica: 21LUM129 

Oggetto: Legge Regionale n. 17/09 - parere su progetto illuminotecnico di illuminazione area esterna 
dell’edificio commerciale “Parco delle Imprese”- ditta “CABI S.r.l.”, Comune di Montebelluna 
(TV). 
Procedimento autorizzativo unico di VIA ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 – art. 10 L.R. 
4/2016 

 

In seguito alla richiesta di conformazione, in sede di Conferenza dei Servizi, la Ditta ha presentato una 
revisione del progetto. 

Esaminato il progetto stesso, redatto da CA.BI. S.r.l., si esprime il seguente parere.  

Impianti oggetto del parere 

Impianti di illuminazione esterna a servizio dell’edificio commerciale. 

Riferimenti normativi 

La norma per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per 
esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli Osservatori astronomici è la Legge Regionale 
del Veneto del 7 agosto 2009 n.17 (pubblicata sul B.U.R. n. 65/2009). 

 

I punti fondamentali della L.R. presi in considerazione nel caso in oggetto sono i seguenti: 

1. Utilizzo di apparecchi con emissione nulla verso l’alto (art. 9, comma 2, lettera a). 
2. Utilizzo di apparecchi con rendimento superiore al sessanta per cento (art. 11, comma a)  
3. Utilizzo di sorgenti a LED con efficienza non inferiore a 90 lm/W. 
4. Rispetto delle luminanze minime previste dalle norme di sicurezza UNI (art. 9, comma 2, lettera c): le 

luminanze mantenute non dovranno essere superiori, entro le tolleranze (dell’ordine del 15%), a 
quelle previste dalle norme UNI. 

5. Presenza di controllo di flusso e riduzione del flusso almeno del 30% dopo le ore 24.00 (art. 9, 
comma 2, lettera d). 

 

Considerazioni tecniche 

In base alla documentazione tecnica fornita, si possono svolgere le seguenti considerazioni, con riferimento 
ai punti normativi sopra evidenziati.  
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1. Gli apparecchi, se correttamente installati, hanno emissione nulla verso l’alto. 

2. Il rendimento è superiore al 60%. 

3. L’efficienza delle sorgenti dichiarata è superiore a 90 lm/W; la temperatura di colore, inizialmente 
prevista di 4000 K, è di 3000 K. 

4. Le luminanze risultanti dal calcolo preventivo, per le quali è stata valutata la classe illuminotecnica di 
riferimento, sono inferiori rispetto allo studio precedente e valutate accettabili. 

5. Sono state assunte le riduzioni del flusso luminoso come indicate nelle linee guida Arpav. 

 

Conclusioni 

Il progetto illuminotecnico presentato ha accolto le richieste formulate in sede di Conferenza dei Servizi. 

Si esprime pertanto parere positivo. 

 

Il Tecnico della Prevenzione 
dott.ssa Licia Canal 

 

UO Agenti Fisici Area Est 
Dott. Andrea Bertolo 

 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: dott. Andrea Bertolo   
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Licia Canal 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV  
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