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IL DIRETTORE

VISTA la domanda in data 29/09/2015, per la realizzazione di una nuova rotatoria di accesso
lungo la SR 348 Feltrina in corrispondenza dei mn.vari Fg. 51 in Comune di MONTEBELLUNA

VISTA la relativa istruttoria tecnica redatta dal Settore Gestione che ha espresso parere
favorevole (con prescrizioni) al rilascio dell’autorizzazione in oggetto;

VISTI il “Regolamento per I’utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere
irrigue” approvato con delibera dell’Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e il
“Regolamento per I’esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)
approvato con delibera dell’ Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011;

VISTO il “Regolamento delle Concessioni precarie™ approvato con delibera dell’ Assemblea
consorziale n. 17 del 03.11.2011;

ACCERTATA Ia regolarita degli atti presentati

COMUNICA
parere favorevole, per quanto di competenza del Consorzio stesso, subordinatamente
all’osservanza delle seguenti condizioni che il concessionario, per sé, successori ed aventi causa,
dichiara di accettare:
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10.

11.

12,

13.

. si segnala che nell'area interessata dalle opere per la realizzazione della nuova rotatoria sulla

SR 348 'Feltrina’, per l'accesso al futuro Parco delle Imprese di Montebelluna, sono presenti
le seguenti opere di competenza del Consorzio:

canale di Signoressa 1° e 2° classificato come canale terziario con funzioni miste di
irrigazione e scolo ed attualmente convogliante le acque entro un alveo in terra;

. condotta di settore DN 200 mm in fibrocemento appartenente all'impianto pluvirriguo di

Signoressa-Venegazzii (di cui & previsto lo spostamento nell'ambito delle opere di
urbanizzazione del Parco delle Imprese, tramite realizzazione di nuova linea in PVC DE 225
mm, come prescritto nella precedente autorizzazione n. 14260 del 10/09/2013);

si specifica ed evidenzia che lungo entrambi i lati del suddetto canale di Signoressa 1° e 2°,
a sensi del Regolamento consorziale per la tutela delle opere irrigue e di bonifica, dovra
sempre garantirsi una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a 1 m dal ciglio delle
sponde;

. tale fascia dovra rimanere libera da ostacoli fissi, interessata solo da colture erbacee e

mantenuta agevolmente accessibile a personale e mezzi del Consorzio per eventuali interventi
di gestione e manutenzione senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire
presupposto di risarcimento;

lo spostamento e i tombinamenti del canale di Signoressa 1° € 2° dovranno avvenire come da
progetto presentato (tavola 023) e quindi tramite 390 m di canaletta in c.a. 125x100 cm e 5
tratti (rispettivamente di circa 5m, 25 m, 20 m, 50 m e 18 m) di manufatto scatolare di luce
interna cm 160x80 con giunti a bicchiere e guarnizioni in gomma di tipo lamellare;

la canaletta in c.a. dovra avere pendenza costante del fondo non inferiore al 2 per mille ¢, in
corrispondenza dei cambi di direzione, dovranno garantirsi dei salti di fondo di almeno 5 ¢m;
il manufatto scatolare 160x80 cm dovra essere dimensionato per carichi stradali e nel tratto
pitt lungo (50 m) dovra prevedersi una ispezione superiore di dimensioni minime 80x80 cm
protetta da chiusino in ghisa sferoidale classe D400;

in corrispondenza dei punti di imbocco e sbocco dei ponti dovranno realizzarsi degli idonei
manufatti di raccordo opportunamente sagomati al fine di minimizzare le perdite di carico,
evitando la formazione di spigoli vivi od ostacoli di qualunque genere ortogonali al verso del
deflusso;

i suddetti ponti dovranno essere mantenuti liberi e funzionali a cura e spese del concessionario
(e successori in causa), che dovra quindi provvedere ai periodici interventi di pulizia/espurgo
€ manutenzione;

il Consorzio declina fin d'ora ogni responsabilita per eventuali danni che dovessero subirsi,
anche da terzi, a causa della fuoriuscita dell'acqua e/o da fenomeni di infiltrazione derivanti
da perdite, rotture e occlusione dei suddetti manufatti, a seguito del mancato recepimento di
quanto sopra esposto o difettosa esecuzione delle opere;

si evidenzia che, ai sensi del Regolamento Consorziale delle concessioni precarie, sono a
carico del concessionario tutti i lavori e gli oneri per la realizzazione dei lavori suddetti ¢ la
perenne manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati;

analogamente anche la condotta pluvirrigua gode, lungo ambo i lati, di una fascia di rispetto,
con gli stessi vincoli di cui sopra, avente una larghezza di 1,5 m misurati dall'asse del tubo;

14. eventuali recinzioni da posizionarsi all'interno delle fasce di rispetto, come sopra definite,

15.

dovranno essere specificamente autorizzate ed essere esclusivamente di tipo removibile;
la manutenzione e pulizia di tutte le aree che dovessero venire intercluse tra il canale e le



CINCONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

recinzioni sara a carico del richiedente e successori in causa;

16.1a posizione esatta della condotta DN 200 mm dovra essere verificata sul posto tramite
appositi sondaggi e sotto la costante supervisione del guardiano di zona (sig. Schiavon 335-
7255079) al fine di non intercettarla e/o danneggiarla;

17. tutti gli organi di manovra e gli idranti dell'impianto pluvirriguo dovranno mantenersi in
posizione agevolmente accessibile per tutti gli aventi diritto almeno fino al completamento
delle modifiche autorizzate dal Consorzio con il prot. 14260/2013;

18. per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento
superficiale delle aree impermeabilizzate relative alla nuova rotatoria, si comunica che le
misure previste nella Relazione Idraulica degli ingg. Favalessa e Garbet ¢ consistenti in un
bacino di infiltrazione, ricavato all'interno dell'isola centrale dell'anello rotatorio, della
capacita di 716 mg, risultano adeguate per garantire l'invarianza idraulica;

19. dovra essere garantita la continuita verso valle dello scarico del troppo pieno del suddetto
bacino, anche nel periodo in cui le opere di urbanizzazione del Parco delle Imprese non
saranno ancora completate;

20. il recapito finale delle acque dovra avvenire in un canale avente adeguata capacita di deflusso
(p.e. lo scarico Spin posto a sud dell'area di intervento);

21. le finiture del contorno devono essere tali da non recare pregiudizio alla sicurezza idraulica
dei lotti attigui (ripristino arginelli, mantenimento scoli, ecc.);

22. siricorda che, ai sensi della vigente normativa (D. Lgs. n° 152/06 e Piano Regionale di Tutela
delle Acque), le acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento di strade non possono
essere smaltite direttamente nel sottosuolo ma vanno preventivamente trattate in un apposito
manufatto disoleatore/dissabbiatore, opportunamente dimensionato, e/o recapitate in un
corpo idrico superficiale o in fognatura;

23.gli scarichi sono subordinati alla normativa vigente in materia di tutela delle acque
dall’inquinamento di cui al D.Lgs. n® 152 del 3/4/2006 e successive modifiche ed
integrazioni;

24. sono assolutamente vietati gli scarichi di acque NON PIOVANE;

25.prima di intraprendere la costruzione del manufatto il titolare del nulla osta prendera gli
opportuni accordi con il guardiano di zona;

26. I’autorizzazione non potra essere modificato senza aver ottenuto un nuovo benestare da parte
del Consorzio;

27. il rilascio della concessione/autorizzazione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi
e la competenza di ogni altro Ente od Amministrazione. La ditta concessionaria deve usare
I’opera al solo scopo per cui viene concessa ed in modo che dall’uso di essa non derivino
danni alle opere consorziali o a terzi;

28. l’autorizzazione cessa per scadenza, rinuncia al termine della concessione o revoca. La
presente & accordata in via precaria e per la durata di nove anni, rinnovabile poi tacitamente
di anno in anno.

29. nel caso di cessione, a qualunque titolo, della proprieta cui la concessione si riferisce, la Ditta
dovra presentare allo scrivente Consorzio specifica istanza, controfirmata anche dal nuovo
proprietario, allo scopo di ottenere il trasferimento in capo a quest’ultimo della concessione.
In difetto, ogni onere continuera a gravare sulla Ditta. Resta invece ammessa la sub
concessione temporanea a favore di eventuali affittuari della proprieta, cui la concessione si
riferisce, purché disciplinata da regolare contratto registrato e trascritto.
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Distinti saluti.

IL DIRETTO ENERALE
ing. PaojopBattagion

Montebelluna, 9 novembre 2015

Istruttore:  ing.Paolo Pelizzari
Settore: Gestione ¢ Manutenzione Area Irrigua



