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Pratica: 21LUM102 

Oggetto: Legge Regionale n. 17/09 - parere su progetto illuminotecnico di illuminazione area esterna 
dell’impianto recupero rifiuti - ditta “Bielle metalli S.r.l..” - Via Marmolada, 10 - Comune di 
Spresiano (TV).  

 

Nell'ambito del Procedimento autorizzativo unico di VIA – 208 - Titolo edilizio e Variante urbanistica ai sensi 
dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, per l’ampliamento dell’impianto recupero rifiuti della ditta Bielle Metalli 
S.r.l., la stessa ha presentato un progetto illuminotecnico relativo agli impianti di futura installazione. 

Esaminato il progetto stesso, redatto dallo Studio Tecnico Massimo Mattiuzzo di Treviso, si esprime il 
seguente parere.  

Impianti oggetto del parere 

Impianti di illuminazione esterna. 

Riferimenti normativi 

La norma per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per 
esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli Osservatori astronomici è la Legge Regionale 
del Veneto del 7 agosto 2009 n.17 (pubblicata sul B.U.R. n. 65/2009). 

 

I punti fondamentali della L.R. presi in considerazione nel caso in oggetto sono i seguenti: 

1. Utilizzo di apparecchi con emissione nulla verso l’alto (art. 9, comma 2, lettera a). 
2. Utilizzo di sorgenti a LED con efficienza non inferiore a 90 lm/W. 
3. Rispetto delle luminanze minime previste dalle norme di sicurezza UNI (art. 9, comma 2, lettera c): le 

luminanze mantenute non dovranno essere superiori, entro le tolleranze (dell’ordine del 15%), a 
quelle previste dalle norme UNI. 

4. Presenza di controllo di flusso e riduzione del flusso almeno del 30% dopo le ore 24.00 (art. 9, 
comma 2, lettera d). 

 

Considerazioni tecniche 

In base alla documentazione tecnica fornita, si possono svolgere le seguenti considerazioni, con riferimento 
ai punti normativi sopra evidenziati.  

1. Gli apparecchi in progetto, in totale 29 punti luce, se correttamente installati, non hanno 
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emissione verso l’alto. 

2. Le sorgenti LED hanno efficienza superiore a 90 lm/W e temperatura di colore correlata di 3000 
K, ritenuta accettabile.  

3. È stata effettuata una valutazione illuminotecnica utilizzando la norma UNI EN 12464-2 al 
prospetto 5.7.1, “Siti industriali e magazzini – Trattamento a breve termine di grandi unità e 
materie prime, carico e scarico di merci solide in grandi quantità”, che prevede un 
illuminamento medio mantenuto Em di 20 lx.  
La scelta di tale categoria illuminotecnica appare congruente con il tipo di attività svolta, che si 
conclude alle 18:30, orario oltre il quale l’illuminazione del piazzale viene quasi interamente 
spenta.  
Dai calcoli effettuati, con fattore di manutenzione pari a 0,80, il livello ottenuto è conforme, nei 
limiti della tolleranza del 15%.  

4. È presente un controllo del flusso luminoso in orario notturno. In particolare gli impianti saranno 
spenti quasi interamente (25 su 29) a chiusura dell’attività che avviene alle 18:30. Viene quindi 
ampiamente garantita la riduzione del 30% entro le ore 24:00. Inoltre nel periodo estivo, 
l’impianto rimarrà spento (salvo illuminazione di sicurezza). 

Conclusioni 

In base al progetto presentato, alle considerazione e ai calcoli effettuati, si esprime parere favorevole alle 
installazioni in oggetto. 

Il Tecnico della Prevenzione 
dott.ssa Licia Canal 

(firmato elettronicamente) 

Il Dirigente UO Agenti Fisici Area Est 
Dott. Andrea Bertolo 

(firmato elettronicamente 
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