
-1.55

-0.60

+0.10±0.00
+0.32

S. 02 - STATO DI FATTO - Scala 1:100

-1.27

-0.21
+0.10±0.00

+0.32

S. 03 - STATO DI FATTO - Scala 1:100

-1.50

+0.40
+0.06 ±0.00

S. 04 - STATO DI FATTO - Scala 1:100

+0.33

-1.10

±0.00
-0.20

-1.45
P.A. -1.25

P.A. -1.21

Via della Croce

S. 05 - STATO DI FATTO - Scala 1:100

Via Gen. C.A. Dalla Chiesa +0.30 +0.30+0.30

S. 06 - STATO DI FATTO - Scala 1:100

-1.27

-0.21
+0.10±0.00

+0.30

S. 03 - STATO DI PROGETTO - Scala 1:100
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Max riempimento

+2.30

150200 3451050

-1.05

15
3

Via Gen. C.A. Dalla Chiesa +0.30 +0.30+0.45

S. 06 - STATO DI PROGETTO - Scala 1:100

+0.35
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EOW

-0.30

-1.55

-0.60

+0.10±0.00
+0.32

S. 01 - STATO DI FATTO - Scala 1:100

P.A. -1.21

-1.55

-0.60

+0.10±0.00

S. 02 - STATO DI PROGETTO - Scala 1:100

P.A. -1.21

+0.30
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+2.30

-1.15

150 345 590 228175

2Ø400
carico/scarico
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3Max riempimento

85

-1.55

-0.60

+0.10±0.00

S. 01 - STATO DI PROGETTO - Scala 1:100

P.A. -1.21
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carico/scarico
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+0.50
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150
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Tubo in cls Ø50 cm
per scarico al fosso

40
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Pozzetto in cls
150x150 cm
Lam.

10

chiusino in c.a.
ispezionabile

+0.50

foro circolare
Ø10 cm

-1.15 15

PARTICOLARE POZZETTO DI LAMINAZIONE - SEZIONE AA

10

Tubo in cls Ø80 cm
collegamento rete piazzale

chiusino in c.a.
ispezionabile

+0.50

40
40

15

Porta a clapet

Stato di progetto - Scala 1:25

Stato di progetto - Scala 1:25

Tubo in cls Ø40 cm con clapet
scarico bacino

Tubo in cls Ø40 cm
carico bacino

Tubo in cls Ø80 cm
per collegamento a
rete piazzale

Tubo in cls Ø40 cm
scarico bacino

Tubo in cls Ø40 cm
carico bacino

PARTICOLARE POZZETTO DI LAMINAZIONE - SEZIONE BB

Ø800Ø500

2Ø
40

0

PIANTA POZZETTO DI LAMINAZIONE

A A

B

B
Stato di progetto - Scala 1:50

COMUNE DI MOGLIANO VENETO
Provincia di Treviso

Committente:

Progetto:

VALUTAZIONE COMPATIBILITA' IDRAULICA
Elaborato: Scala:

File:

Data: Rif.:D M

Il progettista

Il committente

Tavola:

Il presente disegno è di proprietà
dello Studio Michieletto. Senza timbro
e firma in originale non potrà essere

utilizzato per la costruzione dell'oggetto
rappresentato, nè venire comunicato a

terzi o riprodotto. Lo Studio proprietario
tutela i propri diritti a rigore di Legge.

R. R.REVISIONE APPROVAZIONE REVISIONE APPROVAZIONE

D
O

TT
. I

N
G

. D
AN

IL
O

 M
IC

H
IE

LE
TT

O
Vi

a 
M

og
lia

ne
se

 S
. 1

9 
- 3

00
37

 S
co

rz
è 

(V
e)

Te
l. 

04
1 

58
40

49
9 

- F
ax

. 0
41

 5
84

97
70

 - 
m

ai
l: 

in
fo

@
m

ic
hi

el
et

to
st

ud
io

.it

Is
cr

itt
o 

al
l'o

rd
in

e 
de

gl
i i

ng
eg

ne
ri 

de
lla

 p
ro

vi
nc

ia
 d

i V
en

ez
ia

 a
l n

° 2
10

9

00 D.M.

117/2020 05Idraulica_AGG_ 11_2022.dwg

21/12/2020

21/12/2020

VARIE

MODIFICA SOSTANZIALE IMPIANTO AUTORIZZATO DI
RECUPERO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

(art.208 del D.Lgs. 152/2006)

SEZIONI STATO DI FATTO
SEZIONI STATO DI PROGETTO
PARTICOLARE LAMINAZIONE

L.C.

Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n.8 - 31022 Preganziol (TV)

21/12/2020

±0.00

±0.00

±0.00

Comune di Mogliano V.to (TV), via Croce - Foglio 11, Mapp. 360-368-369-370-371-611
Comune di Preganziol (TV), via Croce - Foglio 22, Mapp. 242

01 D.M.25/03/2021 L.C. 25/03/2021

80

-1.50

+0.40
+0.06 ±0.00

S. 04 - STATO DI PROGETTO - Scala 1:100

1200

+2.30

-1.00

150 200345

400
fascia rispetto

400
fascia rispetto

400
fascia rispetto

400
fascia rispetto

400
fascia rispetto

400
fascia rispetto

02 D.M.28/04/2021 L.C. 28/04/2021

Porta a clapet
su scarico

03 D.M.21/11/2022 L.C. 21/11/2022

635

+0.45
±0.00

-0.20

-1.45
P.A. -1.25

Via della Croce

S. 05 - STATO DI PROGETTO - Scala 1:100

+0.35

Ø500 -0.93

±0.00

1790

Ø800 -1.20

04 D.M.25/09/2023 L.C. 25/09/2023
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