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Alimentazione pannelli 
radianti a pavimento Alimentazione aerotermi

al piano copertura
montanti alle macchine esterne

BAR
RXYQ26U

GAS 34,9
LIQ 19,1

UNITA' ESTERNA

TABELLA ISOLAMENTI
TUBAZIONI GUAINA CL. λ= 0.040 W/(mk) COPPELLE IN LANA DI ROCCIA λ= 0.033

W/(mk)

Tubo in rame Tubo in
multistrato

Tubo in ferro
UNI 10255

Serie media

Tubo in ferro
UNI EN 10216-2

Tubo in inox
Sched. 10

ACQUA CALDA ACQUA REFRIGERATA ACQUA CALDA
VAPORE

Distribuzione Montanti Esterno Distribuzione
Montanti Esterno Distribuzione Montanti A vista

10 6 13 19 9 13 20 20 20

12 6 13 19 9 13 20 20 20

14/16 6 13 19 9 13 20 20 20

18 Øe16 6 13 19 9 13 20 20 20

22 Øe20 1/2" 21.3/17.1 6 13 19 13 19 20 20 25 60

28 Øe26 3/4" 26.7/22.5 6 19 32 13 19 20 20 25 60

DN25 35 Øe32 1" 33.4/27.9 9 19 32 13 19 20 20 25 60

DN32 42 Øe40 1" 1/4 42.2/39.4 9 19 40 13 19 20 20 30 60

DN40 Øe50 1" 1/2 48.3/42.8 13 19 40 13 19 20 20 30 60

DN50 54 Øe63 2" 60.3/54.8 13 25 50 19 32 20 20 40 60

DN65 Øe75 2"1/2 73.0/66.9 19 25 50 19 32 20 20 40 60

DN80 Øe90 3" 88.9/82.8 19 32 64 19 32 20 25 50 60

DN100 114.3/107.1 114.3/108.2 19 32 64 19 32 20 25 50 60

DN125 139.7/130.7 141.3/134.5 19 32 64 19 32 20 25 50 60

DN150 168.3/159.3 168.3/161.5 19 32 64 32 40 20 30 50 60

DN200 219.1/206.5 219.1/211.6 19 32 64 32 40 20 30 50 60

DN250 273.0/260.4 273.0/264.6 19 32 64 32 40 20 30 50 60

DN300 323.9/307.1 323.9/314.8 19 32 64 32 40 20 30 50 60

montanti dal piano primo
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