
0471LAB N°

Spett.
SKYMAX S.P.A. - socio unico
Via dell' Artigianato, 3 
31010 FONTE (TV)

RAPPORTO DI PROVA
19LA06454 del 19/06/2019

Campione di:  Data accettazione: 06/06/2019
Data prelievo: 05/06/2019
Data inizio prove: 06/06/2019
Data fine prove: 12/06/2019

Acqua di scarico - Campionamento istantaneo

Campionatore: Dr. Andrea Boscaro(Tecnico Innovazione Chimica Srl)
Procedura campionamento: PO 04-00 rev 6
Loc. Prelievo: Via dell'Artigianato, 3 - Fonte (TV)
Punto di Prelievo: Acque di prima pioggia semestrale sul refluo in uscita dall'impianto di disoleazione
Accettazione n°: 06454/19
Trasporto a cura:
RISULTATI ANALITICI

*

Limite 1
Parametro

RisultatoU.M. IncertezzaMetodo
Limite
Quant.

pH
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

5,5÷9,57,49 ±0,03

Solidi sospesi totali
APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003

8010mg/l ±1 1

COD (O2)
APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

16035mg/l ±4 5

Piombo
EPA 6020B 2014

0,20,0067mg/l ±0,0008 0,0001

Idrocarburi totali
APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003

5< 0,05mg/l 0,05

Limiti di legge:  PTA Veneto tab. 1 allegato B - Scarico in acque superficiali

* prova non accreditata

L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10.

Le prove analizzate rientrano nei limiti previsti dalla legge

Note: Verbale di campionamento Acque n° 10651/19/A

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.
INNOVAZIONE CHIMICA s.r.l. - Laboratorio d'analisi per industria e ambiente

Via Lazio, 36 - 31045 Motta di Livenza (TV)  Telefono 0422.768848 - Fax 0422.766933 e-mail: laboratorio@innovazionechimica.it
Iscr.Reg. Impr. Treviso - Cod. Fisc. - Part Iva 04066630262 N° R.E.A. 320051 Cap. Soc. € 100.000,00 Pagina 1 di 1





0471 LLAB N°

Spett.
SKYMAX S.P.A. - socio unico
Via dell' Artigianato, 3 
31010 FONTE (TV)

RAPPORTO DI PROVA
20LA05730 del 23/06/2020

Campione di:  Data accettazione: 05/06/2020
Data prelievo: 05/06/2020
Data inizio prove: 05/06/2020
Data fine prove: 12/06/2020

Acqua di scarico - Campionamento istantaneo

Campionatore: Enrico Boscariol (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
Procedura campionamento: PO 04-00 rev 6
Loc. Prelievo: Via dell'Artigianato, 3 - Fonte (TV)
Punto di Prelievo: Acque di prima pioggia
Accettazione n°: 05730/20

RISULTATI ANALITICI

*

Limite 1
Parametro

RisultatoU.M. IncertezzaMetodo
Limite
Quant.

pH
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

5,5÷9,57,68 ±0,03

Solidi sospesi totali
APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003

803,0mg/l ±0,3 1

COD (O2)
APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

160< 5,0mg/l 5

Piombo
EPA 6020B 2014

0,20,019mg/l ±0,002 0,0001

Idrocarburi totali
APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003

5< 0,05mg/l 0,05

Limiti di legge:  PTA Veneto tab. 1 allegato B - Scarico in acque superficiali

* prova non accreditata

L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10.

Le prove analizzate rientrano nei limiti previsti dalla legge

Note: Verbale di Campionamento Acque n° 07517/20/A

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.
I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del 
“Lower Bound”, se non diversamente specificato.  Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto 
dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato.Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale 
del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento 
forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l’esecuzione dell’analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità 
per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di 
questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson

Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto

Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.
INNOVAZIONE CHIMICA s.r.l. - Laboratorio d'analisi per industria e ambiente

Via Lazio, 36 - 31045 Motta di Livenza (TV)  Telefono 0422.768848 - Fax 0422.766933 e-mail: laboratorio@innovazionechimica.it
Iscr.Reg. Impr. Treviso - Cod. Fisc. - Part Iva 04066630262 N° R.E.A. 320051 Cap. Soc. € 100.000,00 Pagina 1 di 1



0471 LLAB N°

Spett.
PREZERO POLYMERS ITALY S.P.A.
Via dell' Artigianato, 3 
31010 FONTE (TV)

RAPPORTO DI PROVA
20LA15049 del 23/12/2020

Campione di:  Data accettazione: 10/12/2020
Data prelievo: 10/12/2020
Data inizio prove: 10/12/2020
Data fine prove: 15/12/2020

Acqua di scarico - Campionamento istantaneo

Campionatore: p.i. Fabrizio Tiozzo (Tecnico Innovazione Chimica Srl)
Procedura campionamento: PO 04-00 rev 6
Loc. Prelievo: Via dell'Artigianato, 3 - Fonte (TV)
Punto di Prelievo: Acque di prima pioggia

RISULTATI ANALITICI

*

Limite 1
Parametro

RisultatoU.M. IncertezzaMetodo
Limite
Quant.

pH
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

5,5÷9,57,67 ±0,03

Solidi sospesi totali
APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003

80< 1,0mg/l 1

COD (O2)
APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

160< 5,0mg/l 5

Piombo
EPA 6020B 2014

0,20,0073mg/l ±0,0009 0,0001

Idrocarburi totali
APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003

5< 0,05mg/l 0,05

Limiti di legge:  PTA Veneto tab. 1 allegato B - Scarico in acque superficiali

* prova non accreditata

L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10.

Le prove analizzate rientrano nei limiti previsti dalla legge

Note: Verbale di Campionamento Acque n° 12692/20/A

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove ove possibile.
I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova. Le sommatorie sono calcolate seguendo il criterio del 
“Lower Bound”, se non diversamente specificato.  Quando non espressamente indicato, il laboratorio per l'analisi di conformità tra il risultato della prova e il valore limite previsto 
dalla norma di legge di riferimento non tiene conto dell'incertezza di misura associata al valore misurato.Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale 
del laboratorio, i risultati riportati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati calcolati a partire dai dati di campionamento 
forniti dal cliente. Nel caso in cui il campione al suo arrivo risulti non conforme ed il cliente chieda comunque l’esecuzione dell’analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità 
per lo scostamento dei dati eventualmente affetti da tale non conformità. Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di 
questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson

Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto

Iscrizione n. 770

Fine del rapporto di prova

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.
INNOVAZIONE CHIMICA s.r.l. - Laboratorio d'analisi per industria e ambiente

Via Lazio, 36 - 31045 Motta di Livenza (TV)  Telefono 0422.768848 - Fax 0422.766933 e-mail: laboratorio@innovazionechimica.it
Iscr.Reg. Impr. Treviso - Cod. Fisc. - Part Iva 04066630262 N° R.E.A. 320051 Cap. Soc. € 100.000,00 Pagina 1 di 1


